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Ugunsdrosibas instrukcija daudzdzivoklu dzivojamo maju
dzivoklu Tpas¥niekiem, irniekiem, nomniekiem un iedzivotajiem

Instrukcija izstradata saskana ar 2016. gada 19. aprila Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238
“Ugunsdrosibas noteikumi”, kuri stajas speka 2016. gada 1. septembri un ir saistoi visiem
daudzdzivoklu dzivojamo maju dzivoklu Ipasniekiem, Trniekiem, nomniekiem un iedzivotajiem.

1. Visparigas prasibas:

1.1. Daudzdzivoklu dzivojamo maju dzivok]u Ipasniekiem, Irniekiem, nomniekiem un iedzivotajiem
(turpmak tekstd — personim) ir pienakums ripeties par sava dzivokla, ka arl dzivojamas majas
paligtelpu un koplieto3anas telpu ugunsdrosibu.

1.2, Personam ir jaievéro §Ts ugunsdrosibas instrukcijas, ka ar citu normativo dokumentu prasibas
ugunsdrosibas joma.,

1.3. Personu piendkums ir nepielaut ugunsgréka izcelsanos vai darbibas, kas var izraisit ugunsgréku,
ka arf, atrodoties &ka, nekavgjoties evakugties, pamanot ugunsgréeku.

1.4. No 2020. gada 1. janvara dzivoklis ir jaapriko ar vismaz vienu autonomo diimu detektoru.

1.5. Personam jartip&jas par inZeniertehnisko sistému un aprikojuma darbsp&jigu stavokli un jainformé
parvaldnieks par inZeniertehniskas sistémas un aprikojuma bojdjumiem pa talr. 65307085 (Avarijas
dienests) vai 22047474, vai klatiene SIA “PREILU SAIMNIEKS” Liepu iela 2, Preilos.

1.6. Ekas nav ierikotas ugunsdrogibas nozimigas inZeniertehniskas sistémas.

1.7. Elektroenergiju objektam piegada A/S “Sadales tikli”. Lai atslégtu elektroenergiju nepieciesams
zvanit uz arkartas bojajumu talr. 8404.

1.8. Objektu un teritoriju ekspluaté atbilstogi biivprojekta paredzétajiem un biivniecibas gaita
piepemtajiem ugunsdro$ibas risinajumiem, ieverojot normativo aktu prasibas ugunsdroiibas joma.
Ugunsslodze noteikta Iidz 600 MJ/m?.

1.9. Nekav€joties zinot par ugunsgréka izceldanos Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienestam
(turpmak — VUGD) pa talruni 112, nosaucot objekta adresi, ugunsgréka izcel$anas vietu, zipotaja
vardu, uzvardu un talrupa numuru, ka arf pieprasito papildu informaciju par ugunsgreku.

2. Dzivojamajas majas aizliegts:

2.1. izmantot bojatas apkures iekartas un elektriskos silditajus;



2.2. novietot uz apkures sistémam un to iericém degt sp&jigus materialus, tuvak par 0,5 metriem;

2.3. atstdt bez uzraudzibas apkures iekartas, ja to nepielauj ekspluatacijas noteikumi, ka ari
elektriskajam tiklam pievienotas sadzives elektriskas ierices, ja ekspluatacijas instrukcija tas aizliegts;

2.4. atkaus@t aizsaluSus caurulvadus, izmantojot atklatu uguni;
2.5. izmantot ierfces ar atklatu uguni, neievérojot to ekspluatacijas noteikumus;

2.6. patvaligi ierikot vai izmantot gazes, elektriskds apkures vai citas iekartas, ierices, kas nav
paredz&tas izmantoSanai dzivojamo maju telpas;

2.7. izmantot bojatas elektroietaises un pastaisttas elektriskas sildierices;
2.8. lietot nekalibrétus un pastaisttus elektrotiklu aizsardzibas droSinatajus;

2.9. izmantot vadus un kabelus ar bojatu izolaciju, ka arT savienot tos veida, kas rada bistamu parejas
pretestibu (vadu sil$anu);

2.10. aizliegts veikt dzivok]u, koplietoSanas telpu (pagrabu, bénipu, kappu telpu, kopg&jo koridoru)
parbiivi nesaskanojot ar pilsétas buvvaldi un gkas apsaimniekotaju, ka ari ekspluatét €kas, buves,
telpas, kas péc biivdarbu pabeig¥anas vai parbiives un/vai lietofanas veida mainas noteiktaja kartiba
nav ekspluatacija un kuras nav veikti biivprojekta paredzétie ugunsdrosibas pasakumi saskapa ar
blivnormativu ugunsdro¥ibas prasibam;

2.11. iekartot raZoSanas telpas, kuras izmanto spradzienbistamus materialus, 1pasi viegli uzliesmojosus,
viegli uzliesmojosus un uzliesmojosus gkidrumus;

2.12. ierikot degtspgjigu materialu noliktavas un darbnicas telpas, kuras nav ugunsdro$i nodalitas no
citam telpam, evakuacijas celiem un kapnu telpam;

2.13. izmantot tehniskos stavus, tehniskas telpas un benigus bavprojekta neparedzétiem noliikiem;

2.14. glabat gazes balonus, ki arf Tpadi viegli uzliesmojosus, viegli uzliesmojogus un uzliesmojosus
Skidrumus pagrabos, cokola stavos, béninos;

2.15. telpu uzkop3anai izmantot Ipasi viegli uzliesmojous, viegli uzliesmojosus 3kidrumus, kuri nav
speciali paredz&ti §im nolikam;

2.16. izliet 1padi viegli uzliesmojosus, viegli uzliesmojodus vai uzliesmojoSus $kidrumus majas
kanalizacija;

2.17. atstat bez uzraudzibas degtspgjigus atkritumus, Tpasi viegli uzliesmojosus, viegli uzliesmojous

un uzliesmojoSus $kidrumus un izmantotos slaukamos materialus;

2.18. izmantot un glabat kimiskas vielas, kimiskos produktus un materialus, kuru spradzienbistamibas
un ugunsbistamibas raksturojums nav zinams;

2.19. glabat Tpasi viegli uzliesmojodus, viegli uzliesmojosus un uzliesmojoSus $kidrumus fasgjuma vai
tard, kas nav paredzéta raZotaja lietoSanas un glabaSanas tehniskajos noteikumos;

2.20. daudzdzivoklu objekta bénipu, pagraba un tehniskajam telpam jabat pastavigi noslégtam, lai
nepiclautu nepiederosu personu iek]isanu;



2.21. aizliegti ugunsbistamie darbi (slipeSana, metinasana, griléSana vietas, kuras netiek uzraudzitas
vismaz 4 stundas p&c $o darbu beigam);

2.22. Ziemassvétku un citu svinibu laika atstat bez uzraudzibas aizdegtas sveces;

2.23. persondm smék&Sana ir atlauta tikai arpus dzivojamo &ku telpam, ne tuvak ka 10 m attaluma no
ieejas dzivojamajas ekas;

2.24. mest izsmekus pari lodZiju margam, pari logiem, kapqu telpas, sadzives atkritumu konteineros un
citas neparedz&tas vietas;

2.25. riciba ar gazi:

2.25.1. ja ir konstatéta gazes noplide jazvana VUGD pa talr. 112, gaidot avarijas dienestu,
noteikti jaaiztaisa visi gazes krani, kas ir pie gazes aparatiiras un janodrosina telpas védinasana,
atverot logus vai durvis, telpa, kura notikusi gazes nopliide uzturéties nedrikst;

2.25.2. neatstat gazes pliti ieslégtu bez uzraudzibas;
2.25.3. neizmantot gazes pliti telpu apsildisanai;
2.25.4. ja jitama gazes smaka, nedrikst lietot atkldtu uguni, tai skaita smekét;

2.25.5. gazes noplides gadijuma nedrikst ne ieslégt, ne izslegt elektrisko apgaismojumu un
citas elektroiekartas, lai nerastos dzirksteles.

3. Kartiba kada tiek uzturéti piebraucamie celi pie ekam:

3.1. celus un piebrauktuves pie ekam, biivém un ugunsdzésibas fidens nemsanas vietam uztur ta, lai
nodroSinatu ugunsdzésibas automobilu piekliifanu — vismaz 4 metru platuma;

3.2. personigo autotransportu nav atlauts novietot ta, lai norobeZotu teritoriju pie dzivojamajam majam
un traucétu ugunsdzesibas automobilu pieklasanu ékam vai Gidens pemsanas vietam;

3.3. aizliegts ierikot stavvietas un novietot transportlidzek]us uz ugunsdzésibas hidrantu akam vai
citada veida aizkraut tas;

3.4. aizliegts novietot vielas un priek¥metus 1,5 m radiusa no ugunsdzesibas hidrantu akam;

3.5. hidrantu vaki ir nokrasoti sarkana krasa, lidz ar to uz tiem un pie tiem transportlidzeklus
nenovietot;

3.6. €kam tuvako hidrantu atrasanas vietas VUGD ir zinamas, 3 ir dienesta klasifikacijas informacija.
3.7. evakuacijas celos aizliegts:

3.7.1. daudzdzivoklu maju koplietoSanas telpas novietot prick¥metus, mabeles un iekartas, ja
tas samazina biivnormativos noteikto evakudcijas celu platibu, palielinot ugunsslodzi
koplietosanas telpas;

3.7.2. ierikot noliktavas un pielickamos, ka arf glabat dazadus materialus kapnu telpas;

3.7.3. stingri aizliegts aizkraut ar mébelém, iekartam un priekmetiem evakuacijai vai glabsanai
paredzto ce]u un izejas durvis.



4. Riciba ugunsgréka gadijuma:
4.1. ugunsdzesibas un glabfanas dienesta izsauk3¥anas kirtiba:

4.1.1. nekavejoties zinot par ugunsgréka izcelSanos VUGD pa talruni 112, neuzskatit par
paSsaprotamu, ka to jau bis izdarfjis kads cits;

4.1.2. nosaukt objekta adresi, ugunsgréka izcel¥anas vietu;

4.1.3. nosaukt zipotaja vardu, uzvardu un talrupa numuru, ka ari pieprasito papildu informaciju
par ugunsgréku;

4.1.4. noteikti parliecinaties, vai pazinojums pareizi saprasts. Talruni var 1zslégt vai nolikt
klausuli tikai péc tam, kad to izdarfjis VUGD operators.

4.2, cilvéku evakuicijas kiirtiba:
4.2.1. nekavgjoties evakuéties pamanot vai sanemot bridinajumu par ugunsgréka izcel$anos;

4.2.2. evaku€tajam persondm izturéties mierigi un neveicinat panikas ra$anos, un, ja ir
iesp&jams, panemt I1dzi dokumentus, aizvért visus dzivok]a logus un durvis;

4.2.3. evakuacijas cel$ paredz&ts pa drosako celu 1idz izejas durvim;

4.2.4. evakugties nepiecieSams tikai virziend pa evakuacijas celiem uz kapnu telpu un lidz
izejai, lai tiktu vietd drpus biives;

4.2.5. pec &kas atstaSanas bez VUGD parstavja atlaujas dzivoklos atgriezties stingri aizliegts;

4.2.6. ja evakuicija nav iesp&jama stipra sadiimojuma d&] — japaliek dzivoklos un jazvana uz
112, lai informétu par raduSos situaciju (noradot informaciju, kura stava, dzivokli, kapnu telpa
esat palicis).

4.3. kartiba, kada tiek evakugti cilveki ar ipa¥am vajadzibam:

4.3.1. palidzet evakuéties &kas iedzivotdjiem un viesiem (tai skaita cilvekiem ar kustibu
trauc&jumiem vai Ipa$am vajadzibam), ja tas neapdraud dro§ibu un veselibu;

4.3.2. ja ir informacija, ka &ka dzivo cilveks ar kustibu traucgjumiem vai ipasam vajadzibam,
evakuacijas gadijuma par to informét VUGD parstavi zvanot 112 (noradot informaciju, kura
stava, dzivokli, kapnu telpa).

4.4. tehnologisko iekartu un inZeniertiklu darbibas apturé$anas kartiba:
4.4.1. ja ir iesp&jams, tad aiztaisit ciet gazes padeves ventili;

4.4.2. ja ir iespgjams, tad jaatsledz dzivoklos eso¥as elektriskas iekartas vai lerices, no
kontaktligzdas iznemot vadu;

4.5.3. lai apturdtu inZeniertehniskas sistémas, tai skaitd elektroinstalaciju, nepiecie§ams
informét atbilstoSos dienestus, Avarijas dienests talr. 65307085; A/S “Sadales tikli” talr.
8404.

4.5. ugunsdrofibai nozimigo inZeniertehnisko sistému (tai skaiti ugunsaizsardzibas sistému)
iedarbinasanas kartiba;



4.5.1. &kas nav ierikotas ugunsdrosibai nozimigas inZeniertehniskas sistémas.
4.6. ugunsdrosibas Iidzeklu izmanto¥anas kartiba:

4.6.1. izveértjot visus apstaklus, personim nav aizliegts pec saviem ieskatiem iegadaties
ugunsdzesibas aprikojumu savos dzivok]os.

4.7. materidlo vértibu evakuacijas kirtiba:

4.7.1. ja ir iespgjams, personas nodroina savu personas apliecino$o dokumentu un citu vértigu
dokumentu un lietu evakuaciju;

4.7.2. pec evaku@sands no dzivojamas majas, zinot VUGD glabsanas darbu vaditajam par maja
palikudajam materialajam vértibam, noradot, kurd kapqu telpa, stava un dzivokli atrodas
IpaSums;

4.7.3. materialo vértibu evakuaciju organizé tad, ja tas netraucé cilvéku evakudcijai un bistamie
faktori neapdraud cilveku dzivibu;

4.7.4. pec materialo vértibu evakuacijas, ipasnieka pienakums ir apsargat IpaSumu.
~ 5. Papildus pasakumi ugunsgréka gadijuma:

5.1. ja dzivokli esat palicis iesprostots, jacen3as iespgjama veidd informét par savu atrafanos
ugunsdzesejus-glab&jus, zvanot uz talruni 112 vai ari izkarot pa logu gaias krasas dvieli vai aizkaru, ja
ir iesp&ja dodieties uz balkona;

5.2. nekrist panikd, objektivs situdcijas novértéjums un pareizas ricibas izvéle palielina iespgjas
izglabties;
5.3. pamanot, ka izcélies ugunsgréks, nekavéjoties doties uz telpas durvju pusi, (ja telpa piedimota,

parvietoties rapojot);

5.4. ja izdodas sataustit durvis, bet tas ir karstas, nevért tas vala, jo tas var nozimét, ka uguns plosas
telpa tiesi aiz durvim. Atverot durvis, liesmas ieklas telpa. Aizvertas durvis var kalpot par drosu
aizsegu no uguns un var pasargat, kamér ierodas palidziba;

5.5. iespgju robezds aizbazt durvju spraugas, samazinot diimu iepliifanu telpa, %im noliikam var
izmantot jebkuru audumu, vélams samitrinatu;

5.6. ja telpa pilna ar dimiem, ieteicams rapot uz loga pusi un to pavert maza sprauga (aptuveni 10-15
cm), nevert logu pilnigi vala, tas palielinds diimu iepliganu telpa;

5.7. tikai galgjas nepiecieSamibas gadfjuma atvért logu pilnigi vai izsist stiklu, ta¢u §ada gadijuma
diimi var iek]at telpa ari no &kas arpuses, turklat, ja logs bus izsists, vairs nebiis iesp&ju to aizvért;

5.8. ja atrodoties pirma stava, izvertgjiet, vai iespgjams izmantot logu, lai izk]dtu ara, ja atrodaties
augstak par pirmo stavu, p&c iesp&jas ilgak jaatturas no lemuma izlekt pa logu, lai negiitu traumas lecot
no augstuma;

5.9. parvietojoties pa piediimotu telpu, aizklat muti un degunu ar mitru gabalu;

5.10. evakugtie cilveki &ka atgriezties var tikai péc ugunsgréka dz€8anas darbu vaditagja (VUGD
amatpersonas) atlaujas.



SVARIGI!!! Ar 2020. gada 1. janvari visiem dzivoklu objektiem jabit aprikotiem
ar dimu detektoru.
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Ugunsdrosibas tehnika p.i. 2 e A4 J. Prokopenko



